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1.  SY-LAN-8DIO-0.5A-NPN 接线 

1.1 端子板接线（电源接口） 

  
 

序号 名称 功能 

1 24V 模块供电电源正端。12~24V 

2 GND 模块供电电源负端。 

3 FG 外部大地。 

4 24V 模块供电电源正端。12~24V 

5 GND 模块供电电源负端。 

6 FG 外部大地。 

 

 

 

电源接口 
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1.2 NPN 型输入接线 

COM1 为输入公共端，COM1 接+24V 时，输入类型为 NPN 型。 

 
NPN型输入信号接线示意图 
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1.3 PNP 型输入接线 

COM1 为输入公共端，COM1 接 0V 即 GND 时，输入类型为 PNP 型。 

 
PNP型输入信号接线示意图 
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1.4 输出接线 

输出只能作为 NPN 型输出，输出端口低电平有效，接线示意图如下

所示： 

 
输出接线示意图 
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2.  SY-LAN-16DIO-0.5A-NPN 接线 

2.1 端子板接线（电源接口） 

 
 

序号 名称 功能 

1 24V 模块供电电源正端。12~24V 

2 GND 模块供电电源负端。 

3 FG 外部大地。 

4 24V 模块供电电源正端。12~24V 

5 GND 模块供电电源负端。 

6 FG 外部大地。 

 

 

 

 

电

源

接

口 



 

Application Engineering Center   7 / 13 

2.2 NPN 型输入接线 

COM1/COM2 为独立输入公共端，DI0~DI7 为一组对应 COM1，DI8~DI15

为一组对应 COM2,公共端都是独立的。COM1/COM2 接+24V 时，输入

类型为 NPN 型。 

 
NPN型输入信号接线示意图 
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2.3 PNP 型输入接线 

COM1/COM2 为独立输入公共端，DI0~DI7 为一组对应 COM1，DI8~DI15

为一组对应 COM2，公共端都是独立的。COM1/COM2 接 0V 即 GND 时，

输入类型为 PNP 型。 

 
PNP型输入信号接线示意图 
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2.4 输出接线 

输出只能作为 NPN 型输出，输出端口低电平有效，接线示意图如下

所示： 

 
输出接线示意图 
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3.  SY-LAN-32DIO-0.5A-NPN 接线 

3.1 端子板接线（电源接口） 

 
 

序号 名称 功能 

1 24V 模块供电电源正端。12~24V 

2 GND 模块供电电源负端。 

3 FG 外部大地。 

4 24V 模块供电电源正端。12~24V 

5 GND 模块供电电源负端。 

6 FG 外部大地。 
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3.2 NPN 型输入接线 

COM1/COM2/COM3/COM4 为独立输入公共端，DI0~DI7 为一组对应

COM1，DI8~DI15 为一组对应 COM2，DI16~DI23 为一组对应 COM3，

DI24~DI31 为一组对应 COM4。COM1/COM2/COM3/COM4 接+24V 时，

输入类型为 NPN 型。公共端都是独立的。 

 
NPN型输入信号接线示意图 
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3.3 PNP 型输入接线 

COM1/COM2/COM3/COM4 为独立输入公共端，DI0~DI7 为一组对应

COM1，DI8~DI15 为一组对应 COM2，DI16~DI23 为一组对应 COM3，

DI24~DI31 为一组对应 COM4。COM1/COM2/COM3/COM4 接 0V 即 GND

时，输入类型为 PNP 型。公共端都是独立的。 

 
PNP型输入信号接线示意图 
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3.4 输出接线 

输出只能作为 NPN 型输出，输出端口低电平有效，接线示意图如下

所示： 

 
输出接线示意图 

 

 

 


